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Лист Наименование Примечание

1 Ведомость графической части

Узел приема и выдачи этилена;
Узел приема винилацетата;
 Узел приема едкого натра

2 РУ-0,4 кВ. КТП-4. Схема электрическая однолинейная питания щита 1-ЩСУ

3 Щит 1-ЩСУ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

4 Щит 1-ЩСН. Схема электрическая принципиальная однолинейная

5 Щит 1-ЩПЭСПЗ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

6 Щит 1-ЩР-ИБП. Схема электрическая принципиальная однолинейная

7 Щит 1-ЩРМ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

8
Узел приема и выдачи этилена. Щит 1-ЩО. Схема принципиальная группового
щитка рабочего освещения

9
Узел приема и выдачи этилена. Щит 1-ЩАО. Схема принципиальная группового
щитка аварийного резервного освещения

10 План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей

11 План прокладки наружных сетей освещения

12
Узел приема и выдачи этилена. Отм. 0,000. План расположения
электрооборудования и прокладки сетей освещения

13
Площадка слива этилена из автотранспорта. Отм. +3,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

14
Система слива из автотранспорта. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

15
Узел приема винилацетата. Отм. 0,000, +6,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

16
Площадка слива винилацетата из автотранспорта. Отм. +3,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

17
Насосная слива винилацетата из автотранспорта. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

18
Насосная слива винилацетата из ж/д транспорта. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

19
Площадка слива винилацетата из ж/д транспорта. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

20
Узел приема едкого натра. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения
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21
Площадка слива едкого натра из автоцистерны.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения

22
Насосная едкого натра. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей освещения
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Формат А4х3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год
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дп
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Стадия Лист Листов

Гл. спец.
Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

РУ-0,4 кВ. КТП-4. Схема электрическая
однолинейная питания щита 1-ЩСУ

П 2

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

2L1,2L2,2L3

РУ-0,4 кВ, секция 2

А

2QF1

Трансформаторная подстанция КТП-4

Данные питающей сети
Тр

ан
сф

ор
ма

то
р Тип сухой с литой

изоляцией

Ном. напряжение, кВ 10/0,4-0,23

Ном. мощность, кВА 1600

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение, кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 3000
Термич. стойкость, кА 55
Материал Медь

Схема первичных соединений

Номер шкафа

Тип шкафа

Номер присоединения

Ввод и отходящая линия

За
щи

тн
ый

 (к
ом

му
та

ц.)
 а

пп
ар

ат

Тип
Номинальный ток In, А

Тип расцепителя (функция)

Уставка защ. от
перегрузки

Ir, А

tr, c

Уставка защ. от К.З.
с кратковр. выд. врем.

Isd, А

tsd, c
Уставка защ. от К.З.
без выд. врем. (мгнов.) Ii, А

Исполнение
Отключ. способность не менее, кА

Ка
бе

ль
 (п

ро
во

дн
ик

) Маркировка линии

Марка

Количество жил и сечение, кв. мм
Длина участка сети, м

Суммарная потеря напряжения, %

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Обозначение буквенное

Уст. или ном. мощность, кВт

Расчётный или номинальный ток, А
Пусковой ток, А

Максимальный ток КЗ, кА

Минимальный ток КЗ, кА
Наличие нагрузки в норм. режиме

Наименование приёмника

Местоположение (№ здания по плану)

1L1,1L2,1L3

РУ-0,4 кВ, секция 1

А

1QF1

2 5

1ШЛ1 2ШЛ1
1 1

сверху

OptiMat D630H 3Р

630

MR2

500

2

1260
0,2

7000

втычной

65

1-ЩСУ-Н1а,1б

АВВГнг(А)-LS

2(5х185)

350
2,95

1-ЩСУ

473,9

346,8

-
6,737

2,501

есть

1-ЩСУ.
Щит станции
управления
отделения
склада
житкого
сырья.
Ввод 1.

Поз. 19

сверху

OptiMat D630H 3Р

630

MR2

500

2

1260
0,2

7000

втычной

65

1-ЩСУ-Н1а,1б

АВВГнг(А)-LS

2(5х185)

350
2,95

1-ЩСУ

473,9

346,8

-
6,737

2,501

есть

1-ЩСУ.
Щит станции
управления
отделения
склада
житкого
сырья.
Ввод 1.

Поз. 19

PIK PIK
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Стадия Лист Листов

Гл. спец.
Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3х5

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Щит 1-ЩСУ. Схема электрическая
принципиальная однолинейная

П 3

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Р-011A C-101 НС-1.1 НС-1.4 НС-1.5 НС-1.8 НП-1 Н-9.1 Н-9.4 НА-1 1-ЩРМ Н-15.2 ЛМ-101 1-ЩПЭСПЗ 1-ЩР-ИБП 1-ЩАО - - - Ввод Р-011В Е-104
(Head boster) НС-1.2 НС-1.3 НС-1.6 НС-1.7 Н-9.2 Н-9.3 Н-15.1 НД-15 1-АД 1-ЩПЭСПЗ 1-ИБП 1-ЩО 1-ЩСН - - -

см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - - - - - - см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. "ВК" - - - - - - -
37,00 22,00 5,50 5,50 5,50 5,50 3,00 45,00 45,00 15,00 5,0 5,50 11,00 3,00 2,00 1,40 - - - - 37,00 70,00 5,50 5,50 5,50 5,50 45,00 45,00 5,50 5,50 6.5 3,00 5,00 2,50 10,00 - - -
70.3 43.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 86.0 86.0 31.0 35.0 12.0 23.9 5.7 3.8 2.4 - - - - 70.3 118.17 12.0 12.0 12.0 12.0 86.0 86.0 12.0 12.0 32.8 5.7 9.5 4.2 19.0 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2330 2000 740 740 665 665 604 3166 3166 1678 3282 786 1119 3785 3785 3785 - - - - 2330 2880 740 740 665 665 3166 3166 786 1427 1311 3785 3785 3785 3785 - - -
804 682 247 247 222 222 202 1104 1104 567 1128 263 375 1306 1306 1306 - - - - 804 1011 247 247 222 222 1104 1104 263 478 876 1306 1306 1306 1306 - - -

Бустерный
насос для
этилена

поз. Р-011A
(рабочий)

Компрессор
поз. C-101

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.1
(рабочий)

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.4
(резервный)

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.5
(рабочий)

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.8
(резервный)

Насос
погружной
дренажный
поз. НП-1

Насос
винилацетата

(1 линия)
поз. Н-9.1
(рабочий)

Насос
винилацетата

(2 линия)
поз. Н-9.4
(резервный)

Насос
винилацетата
аварийный
поз. НА-1

Щит
сварочных
постов

поз. 1-ЩРМ

Насос слива
едкого натра
поз. Н-15.2
(резервный)

Лебедка
маневровая
поз. ЛМ-101

Щит
противо-
пожарных
систем поз.
1-ЩПЭСПЗ
(ввод 1)

Щит
распре-

делительный
систем

АСУ ТП поз.
1-ЩР-ИБП

Щит
аварийного
освещения
поз. 1-ЩАО

Резерв Резерв Резерв -

Бустерный
насос для
этилена

поз. Р-011В
(резервный)

Подогрева-
тель

этилена
поз. Е-104

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.2
(резервный)

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.3
(рабочий)

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.6
(резервный)

Насос слива
винилацетата
поз. НС-1.7
(рабочий)

Насос
винилацетата

(1 линия)
поз. Н-9.2
(резервный)

Насос
винилацетата

(2 линия)
поз. Н-9.3
(рабочий)

Насос слива
едкого натра
поз. Н-15.1
(рабочий)

Насос
откачки
проливов
поз. НД-15

Аварийный
душ

поз. 1-АД

Щит
противо-
пожарных
систем поз.
1-ЩПЭСПЗ
(ввод 2)

Источник
бесперебой-
ного питания
поз. 1-ИБП

Щит
рабочего
освещения
поз. 1-ЩО

Щит
собственных

нужд
электро-
щитовой

поз. 1-ЩСН

Резерв Резерв Резерв

Узел приема и выдачи
этилена
(Узел 1)

Узел приема винилацетата
(Узел 2)

Узел приема едкого натра
(Узел 3)

Электрощитовая
(Узел 19) - - - -

Узел приема и выдачи
этилена
(Узел 1)

Отделение приема винилацетата
I-й и II-й очередей

(Узел 2)

Узел приема едкого натра
(Узел 3)

Электрощитовая - - -

Pу1= 216,9 кВт

Pр1= 87,4 кВт
Iр1= 168,7 А

Pу2= 257,0 кВт

Pр2= 104,2 кВт
Iр2= 182,8 А

Данные питающей сети
За

щи
тн

ый
 а

пп
ар

ат
вв

од
а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 400
Макс. ток КЗ, кА 10,0
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

1А,1В,1С 2А,2В,2С

Iкзmax=6,737 кA
Iкзmin=2,501 кA

IL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 15,0 кА IIL1, IIL2, IIL3, N, PE Секция II   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

Iкзmax=6,737 кA
Iкзmin=2,501 кA

Pу3= ##### кВт

Pр3= 188,6 кВт

Iр3= 346,8 А

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

НП
-1
-Н

1
4,
33

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

20
0

4х
10

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
9.1

-Н
1

4,
8

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

15
0

4х
70

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
9.4

-Н
1

4,
8

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

15
0

4х
70

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
9.2

-Н
1

4,
8

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

15
0

4х
70

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
9.3

-Н
1

4,
8

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

15
0

4х
70

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

НА
-1
-Н

1
4,
46

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

15
0

4х
25

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
15
.2-

Н1
3,3

1
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

90
4х

6

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
15
.1-

Н1
4,
5

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
90

4х
6

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 400

2 Материал сборных шин медь

3 Ток термической стойкости 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 3b

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки напольный

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров снизу

20 Ввод отходящих фидеров снизу

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) 0,5

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 1-ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ *

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 3200х600х2100*

Примечания
1. Данная принципиальная схема разработана на основании предварительных исходных данных по

основному технологическому оборудованию и не предназначена для проведения строительно-монтажных
работ. По итогам проведения тендерных процедур Заказчика и на основании предоставления РКД на
основное технологическое оборудование, со стороны ООО ПСИ будет рассмотрена необходимость
внесения корректировок в принципиальную схему.

2. Шкаф напольный, одностороннего обслуживания, состоящий из панелей, кабельных отсеков,
цоколь 100 мм.

3. выполнить в шкафу на вводе АВР, используя вводные автоматы 1QF1, 1QF2. Предусмотреть на двери 
световую сигнализацию работы АВР и возможность автоматического и ручного переключения.

4.  * - уточняет производитель.

А А
VА

А А
VА

1TA1-1TA3
400/5

2TA1-2TA3
400/5

0...500В
PVPА

400/5А 0...500В
PVPА

400/5А

АВР

М

Авар. режим:
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Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 25

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл
12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров снизу

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 1-ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

Гр.1 ТШ-СОТ1 ТШ-СОТ2 ЭК1-ЭК3 В1 Гр.3 - - -

- см. СС см. СС - - - - - -
0,25 0,5 0,5 3,0 0,1 3,0 - - -
1,20 2,27 2,27 14,35 0,4 13,6 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)
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Общий вид щита
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1-ЩСН

Ин
в. 

№
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По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Стадия Лист Листов

Гл. спец.
Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Щит 1-ЩСН. Схема электрическая
принципиальная однолинейная

П 4

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

см. схему 1-ЩСУ

Примечания
1.  * - уточняет производитель.
2.  Принципиальная схема не служит основанием для нарезки кабельных отрезков.

Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Стадия Лист Листов
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Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Щит 1-ЩПЭСПЗ. Схема электрическая
принципиальная однолинейная

П 5

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 25

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ
Фасадная часть
панели должна
иметь красный цвет

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров снизу

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 1-ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 800х400х800*
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- - - - - -
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=3,785 кA
Iкзmin=1,1306 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

АQF1
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1а
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
30

3х
1,5

BQF2
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
UG

1.1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
30

3х
1,5

QF3
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K

CQF4
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

АQF5
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

1-ЩПЭСПЗ

см. схему БКТП-1см. схему БКТП-11-ЩСУ
до 1QF

1QF
32А

2QF
32А

АВР

2QF

40А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

40А, 3Р

1-ЩСУ
до 2QF

хар-ка С хар-ка С

800*

40
0*

80
0*

Примечания
1.  * - уточняет производитель.
2.  Принципиальная схема не служит основанием для нарезки кабельных отрезков.

Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Стадия Лист Листов

Гл. спец.
Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Щит 1-ЩР-ИБП. Схема электрическая
принципиальная однолинейная

П 6

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 25

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров снизу

20 Ввод отходящих фидеров снизу

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 1-ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

ШВВ3-РСУ ШВВ3-ПАЗ - -

см. "АТХ" см. "АТХ" - -
1.0 1.0 - -
5,1 5,1 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ3-РСУ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ3-ПАЗ

Резерв Резерв

Электро-
щитовая

Электро-
щитовая - -

Pу= 2,0 кВт

Pр= 2,0 кВт

Iр= 10,2 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
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ль
, п
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во

д

Об
оз
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че
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е;
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ин

а,
 м

; п
от
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я
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ия
, %
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о
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л 
и 
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че
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е,
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. м

м

Пу
ск

ов
ой
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т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А
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ль
, п

ро
во

д

Об
оз
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е;
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а,
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; п
от
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я
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, %
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о
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л 
и 
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м
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=3,785 кA
Iкзmin=1,306 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

АQF1
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В3
-Р

СУ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
10

3х
2,5

BQF2
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В3
-П

АЗ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
10

3х
2,5

CQF3
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

Общий вид щита

600*
40

0*
80

0*

АQF4
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

In=25 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

1-ЩР-ИБП

Примечания
1.  * - уточняет производитель.
2.  Принципиальная схема не служит основанием для нарезки кабельных отрезков.

Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

ИБП -

см. "ЭМ" -
5.00 -
8,90 -
- -
- -
- -

Источник
бесперебой-
ного питания

поз. ИБП

Ввод

Электро-
щитовая -

QF
32

 А
, 3

Р

ИБП

см
. с

хе
му

 1-
ЩС

У

1QF

32А, 3Р

От
1-ЩСУ
I секц.

От
1-ЩСУ
II секц.



Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 63

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров снизу

20 Ввод отходящих фидеров снизу

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 1-ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

Примечания
1. * - уточняет производитель.

Общий вид щита

600*

40
0*

80
0*

- XS1 XS2 XS3 XS4 XS5

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Ввод сети
380/220 В,

50 Гц

Силовой
разъём
3Р+N+PE,
~380 В,

32 А, IP67

Силовой
разъём
3Р+N+PE,
~380 В,

16 А, IP67

Розетка
2Р+PE,
~220 В,

16 А, IP67

Розетка
2Р+PE,
~220 В,
"Shuko"

16 А, IP54

Розетка
2Р,

~36 В,
10 А, IP67

- - - - - -

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 63
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи
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ый
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ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя
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о
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. м

м
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ов
ой
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т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
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-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
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ём
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С
L1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

1-ЩРМ

220/36В
0,25кВА

QF1
In=32 А
3Р
х-ка "С"
10 кА

QF3
In=16 А
30 мА
АС
1Р+N
х-ка "С"
10 кА

QF2
In=16 А
3Р
х-ка "С"
10 кА

QF4
In=16 А
30 мА
АС
1Р+N
х-ка "С"
10 кА

QF5
In=10 А
1Р
х-ка "С"
10 кА

1QS
In=63 А
3Р
10 кА

A B C

1-ЩСУ
QF

63А, 3Р

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Стадия Лист Листов

Гл. спец.
Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Щит 1-ЩРМ. Схема электрическая
принципиальная однолинейная

П 7

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

см. схему 1-ЩСУ

Iкзmax=3,320 кA
Iкзmin=1,238 кA



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Стадия Лист Листов

Гл. спец.
Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А1

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Узел приема и выдачи этилена.
Щит 1-ЩО. Схема принципиальная группового

щитка рабочего освещения

П 8

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

Данные питающей сети

Аппарат на вводе:
(выключатель автоматический
или выключатель нагрузки):

номер; тип; ток расцепителя или
номинальный ток, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Аппарат на линии:
(выключатель автоматический

или предохранитель):
номер; тип; ток расцепителя

или плавкой вставки, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Ма
рк

ир
ов

ка
 -

 р
ас

че
тн

ая
на

гр
уз

ка
, к

Вт
 -

 к
оэ

фф
и-

ци
ен

т 
мо

щн
ос

ти
 -

 р
ас

че
тн

ый
то

к, 
А 

- 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а,
 м

Мо
ме

нт
 н

аг
ру

зк
и, 

кВ
т·

м 
-

по
те

ря
 н

ап
ря

же
ни

я, 
% 

- 
ма

рк
а,

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Обозначение по плану

Установленная мощность, кВт

Расчётный ток, А

Наименование потребителя,
назначение линии

Номер сооружения

1. Схема щита ЩО, (*) - номера автоматических выключателей см. схему 1-ЩСУ.
2. Управление наружным освещением выполняется в автоматическом режиме от датчика освещенности, в
ручном режиме от кнопок на щите и в дистанционном режиме с пульта ПУ-НО в операторной.
3. Ответвление от распаячных коробок к светильникам выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5.

BL1

FR1

L
15 18

N
Т1 Т2

в схему

А1 А2

N3

1 2

HLG1KM

1-01
1

Мест. Авт.Дист.

2

5 6

1-02
1 2

SB2

3 4

SB1
1-03

1-05

1KM

A1 A2

13 14

1-04

"Автоматический"
Режим включения 

ПУ-НО

SF1

1 2

Включение от
фотодатчика

SA
Режим включения

"Местный"

Схема электрическая принципиальная
управления рабочим освещением

Схема внешних соединений

1 2

HLG1

1 2

SB4

3 4

SB3
1-03

FR1 

15 189 10

Освещение
"Включено"

"Дистанционный"
Режим включения ПУ-НО

Питание
фотореле

Сеть

1 3 5

A B C

к нагрузке

N

KM5

QF5

1-06

X1:1

KM5
"Включен"

KM5

Режим
управления

"Дистанционный"

X1:2

X1:3

Си
гн

ал
ы 

(ре
зе

рв
)

X1:6

Контакты, посылаемые в другие схемы

Общий

1-101
QF5

14 11

1-102

1-103

100

34 33

"Выключатель
включен"

По
ло

же
ни

е
QF

5

SA

7

Мест. Авт.Дист.

8

Режим
управления

"Автоматический"
X1:4

1-104
11 12

1 - 2

3 - 4

№
контакта

5 - 6

7 - 8

Диаграмма замыканий
контактов переключателя SA

Положение рукоятки
Мест Дист Авт
0 0 045 090

* - не используется

*

9 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

*
*

*

1-ЩО
~400/230 В, 50 Гц

N

РЕ

L1,L2,L3

1QF
In=20А
3P
хар."С"

1-ЩСУ
2 секция

QF*

25 А, 3Р

 см. схему 1-ЩСУ

Pу= 2,57 кВт cosφ= 0,95
Pр= 2.57 кВт kс= 1,0
Iр= 3.90 А

QF5
In=16 А

3P
хар. "С"

КМ5
In=20 A

СQF3
In=6 А

2P
хар. "B"

Гр
11н

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

110
6,4

5
-

0.0
3

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
2,5

0
00

Гр11н

0,06

0,09

Рабочее освещение
площадок насосной слива

едкого натра из
автоцистерны

3.2

1-ЩО-К1

BL1-К1 Фотодатчик BL1

ПУ-НО

Щит
1-ЩО

-

-

-

Резерв

-

N

РЕ

L1,L2,L3

АQF6
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
1н

-
0,7

2
-

0,9
5

-
1.1

0
-

47
0

17
1

-
0.8

7
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2.5

Гр1н

0,72

1,10

Рабочее освещение
площадок отделения приема
этилена I-й и II-й очередей

1

ВQF7
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
2н

-
0,0

4
-

0,9
5

-
0.0

7
-

30
5

12
,9

-
0.0

7
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр2н

0,04

0,07

Рабочее освещение
площадки слива этилена из

автотранспорта

1.1

СQF8
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
3н

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

31
0

17
,4

-
0.0

9
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр3н

0,06

0,09

Рабочее освещение
узла системы слива из

автотранспорта

1.2

АQF9
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
4н

-
1,1

4
-

0,9
5

-
1.7

3
-

47
0

17
9,4

-
0.9

1
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2.5

Гр4н

1,14

1,73

Рабочее освещение
площадок отделения приема

винилацетата I-й и II-й
очередей

2

ВQF10
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
5н

-
0,0

4
-

0,9
5

-
0.0

7
-

22
0

9,0
2

-
0.0

5
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр5н

0,04

0,07

Рабочее освещение
площадки слива
винилацетата из
автотранспорта

2.1

АQF1
In=6 А

2P
хар. "B"

Гр
6н

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

20
0

11,
5

-
0.0

6
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр6н

0,06

0,09

Рабочее освещение
площадок насосной слива

винилацетата из
автотранспорта

2.2

ВQF2
In=6 А

2P
хар. "B"

Гр
7н

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

18
0

10
,3

-
0.0

5
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр7н

0,06

0,09

Рабочее освещение
площадок насосной слива
винилацетата из ж/д

транспорта

2.3

СQF11
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
8н

-
0,1

5
-

0,9
5

-
0.2

3
-

23
5

26
,2

-
0.1

3
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр8н

0,15

0,23

Рабочее освещение
площадки слива

винилацетата из ж/д
транспорта

2.4

АQF12
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
9н

-
0,1

2
-

0,9
5

-
0.1

8
-

12
5

9
-

0.0
5

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
2,5

0
00

Гр9н

0,12

0,18

Рабочее освещение
площадок отделения приема

едкого натра I-й и II-й
очередей

3

ВQF13
In=6 А

3P
хар. "B"

Гр
10

н
-

0,1
2

-
0,9

5
-

0.1
8

-
16
0

14
,0

-
0.0

7
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр10н

0,12

0,18

Рабочее освещение
площадки слива едкого
натра из автоцистерны

3.1

СQF14
In=6 А

3P
хар. "B"

-

-

-

Резерв

-

АQF4
In=6 А

2P
хар. "B"
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Формат А1

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Узел приема и выдачи этилена.
Щит 1-ЩАО. Схема принципиальная группового

щитка аварийного резервного освещения

П 9

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

Гр
1а

-
0,4

2
-

0,9
5

-
0.6

4
-

41
5

10
0,4

-
0.5

1
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2.5

Гр1а

0,42

0,64

Аварийное резервное
освещение

площадок отделения приема
этилена I-й и II-й очередей

1

1. Схема щита ЩАО, (*) - номера автоматических выключателей см. схему 1-ЩСУ.
2. Управление наружным освещением выполняется в автоматическом режиме от датчика освещенности, в
ручном режиме от кнопок на щите и в дистанционном режиме с пульта ПУ-НО в операторной.
3. Ответвление от распаячных коробок к светильникам выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5.

Pу= 1,42 кВт cosφ= 0,95
Pр= 1.42 кВт kс= 1,0
Iр= 2.16 А

Гр
2а

-
0,0

2
-

0,9
5

-
0.0

3
-

30
0

6,6
-

0.0
3

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
2,5

0
00

Гр2а

0,02

0,03

Аварийное резервное
освещение

площадки слива этилена из
автотранспорта

1.1

Гр
3а

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

30
5

17
,8

-
0.0

9
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр3а

0,06

0,09

Аварийное резервное
освещение

узла системы слива из
автотранспорта

1.2

Гр
4а

-
0,5

1
-

0,9
5

-
0.7

8
-

39
0

83
,0

-
0.4

2
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр4а

0,51

0,78

Аварийное резервное
освещение

площадок отделения приема
винилацетата I-й и II-й

очередей

2

Гр
5а

-
0,0

2
-

0,9
5

-
0.0

3
-

21
0

4.6
-

0.0
2

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
2,5

0
00

Гр5а

0,02

0,03

Аварийное резервное
освещение

площадки слива
винилацетата из
автотранспорта

2.1

Гр
6а

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

20
0

11,
5

-
0.0

6
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр
7а

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

17
5

10
,0

-
0.0

5
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр
8а

-
0,0

9
-

0,9
5

-
0.1

3
-

22
5

15
,2

-
0.0

8
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр8а

0,09

0,13

Аварийное резервное
освещение

площадки слива
винилацетата из ж/д

транспорта

2.4

Гр
9а

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

110
4,
2

-
0.0

2
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

2,5
0

00

Гр9а

0,06

0,09

Аварийное резервное
освещение

площадок отделения приема
едкого натра I-й и II-й

очередей

3

Гр
10

а
-

0,0
6

-
0,9

5
-

0.0
9

-
15
0

7,2
-

0.0
4

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
2,5

0
00

Гр10а

0,06

0,09

Аварийное резервное
освещение

площадки слива едкого
натра из автоцистерны

3.1

BL1

FR1

L
15 18

N
Т1 Т2

в схему

А1 А2

N3

1 2

HLG1KM

1-01
1

Мест. Авт.Дист.

2

5 6

1-02
1 2

SB2

3 4

SB1
1-03

1-05

1KM

A1 A2

13 14

1-04

"Автоматический"
Режим включения 

ПУ-НО

SF1

1 2

Включение от
фотодатчика

SA
Режим включения

"Местный"

Схема электрическая принципиальная
управления аварийным резервным освещением

Схема внешних соединений

1 2

HLG1

1 2

SB4

3 4

SB3
1-03

FR1 

15 189 10

Освещение
"Включено"

"Дистанционный"
Режим включения ПУ-НО

Питание
фотореле

Сеть

1 3 5

A B C

к нагрузке

N

KM5

QF5

1-06

X1:1

KM5
"Включен"

KM5

Режим
управления

"Дистанционный"

X1:2

X1:3

Си
гн

ал
ы 

(ре
зе

рв
)

X1:6

Контакты, посылаемые в другие схемы

Общий

1-101
QF5

14 11

1-102

1-103

100

34 33

"Выключатель
включен"

По
ло

же
ни

е
QF

5

SA

7

Мест. Авт.Дист.

8

Режим
управления

"Автоматический"
X1:4

1-104
11 12

1 - 2

3 - 4

№
контакта

5 - 6

7 - 8

Диаграмма замыканий
контактов переключателя SA

Положение рукоятки
Мест Дист Авт
0 0 045 090

* - не используется

*

9 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

*
*

*

1-ЩАО
~400/230 В, 50 Гц

N

РЕ

L1,L2,L3

АQF6
In=6 А

2P
хар. "B"

ВQF7
In=6 А

2P
хар. "B"

СQF8
In=6 А

2P
хар. "B"

АQF9
In=6 А

2P
хар. "B"

ВQF10
In=6 А

2P
хар. "B"

СQF11
In=6 А

2P
хар. "B"

АQF12
In=6 А

2P
хар. "B"

ВQF13
In=6 А

2P
хар. "B"

СQF14
In=6 А

2P
хар. "B"

-

-

-

Резерв

-

1-ЩАО-К1

BL1-К1 Фотодатчик BL1

ПУ-НО

Щит
1-ЩАО

Данные питающей сети

Аппарат на вводе:
(выключатель автоматический
или выключатель нагрузки):

номер; тип; ток расцепителя или
номинальный ток, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Аппарат на линии:
(выключатель автоматический

или предохранитель):
номер; тип; ток расцепителя

или плавкой вставки, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Ма
рк

ир
ов

ка
 -

 р
ас

че
тн

ая
на

гр
уз

ка
, к

Вт
 -

 к
оэ

фф
и-

ци
ен

т 
мо

щн
ос

ти
 -

 р
ас

че
тн

ый
то

к, 
А 

- 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а,
 м

Мо
ме

нт
 н

аг
ру

зк
и, 

кВ
т·

м 
-

по
те

ря
 н

ап
ря

же
ни

я, 
% 

- 
ма

рк
а,

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Обозначение по плану

Установленная мощность, кВт

Расчётный ток, А

Наименование потребителя,
назначение линии

Номер сооружения

N

РЕ

L1,L2,L3

1QF
In=20А
3P
хар."С"

1-ЩСУ
2 секция

QF*

25 А, 3Р

 см. схему 1-ЩСУ

QF5
In=16 А

3P
хар. "С"

КМ5
In=20 A

АQF1
In=6 А

2P
хар. "B"

Гр6а

0,06

0,09

Аварийное резервное
освещение

площадок насосной слива
винилацетата из
автотранспорта

2.2

АQF4
In=6 А

2P
хар. "B"

Гр7а

0,06

0,09

Аварийное резервное
освещение

площадок насосной слива
винилацетата из ж/д

транспорта

2.3

Гр11а

0,06

0,09

Аварийное резервное
освещение

площадки слива едкого
натра из автоцистерны

3.1

-

-

-

Резерв

-

ВQF2
In=6 А

2P
хар. "B"

СQF3
In=6 А

2P
хар. "B"

Гр
11н

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.0

9
-

110
6,4

5
-

0.0
3

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
2,5

0
00
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Формат А2х3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

План расположения электрооборудования
и прокладки силовых сетей

П 10

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Экспликация сооружений на ГП

Номер 
Узла на 
плане

Склад жидкого сырья

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

19

Наименование

Узел приема и выдачи этилена 

Площадка слива этилена из автотранспорта

Узел системы слива из автотранспорта

Узел приема винилацетата

Площадка слива винилацетата из автотранспорта

Насосная слива винилацетата из автотранспорта

Насосная слива винилацетата из ж. д. транспорта

Площадка слива винилацетата из ж. д. транспорта

Узел приема едкого натра

Площадка слива едкого натра из автотрансполта

Насосная слива едкого натра из автоцистерны

Электрощитовая

Примечание

1% 1% 1% 1%

3% 3%

3% 3%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,0200,0200,020 0,020

0,0000,000

-0,220-0,220

-0,350 -0,350

-0,520 -0,520

+3,000

1% 1%

4600 1660 4600

Т-101А

5000 3800

Е-101.1

Е-101.2

Е-102D

Е-102С

Е-102В

Т-102

Е-103

Е-105

Т-101B

Т-101C

Т-101D

6200 5000 3100

62
00

37
20

30
00

30
00

26
00

0

1%

+1,000

+0,200

-1,000

-0,250

-1.500

-0,090

1 2 3 4 5 6 7 8

А

Б

-0.430

-0,700

29700
2800 3800

Е-102А

-0,0900,000

75
00

*

1 2

10860

А

Б

15
60

0

Е-101

1% 1% 1% 1%

3% 3%

3% 3%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,0200,0200,020 0,020

0,0000,000

-0,220-0,220

-0,350 -0,350

-0,520 -0,520

+3,000

1% 1%

4600 1660 4600

+0.200

+0.200

+0.200

+0.200

0,0
1

-0.500

50
00

6000 6000 6000

28
00

17
00

28
00

17
00

90
00

18000

8000

5000

80
00

Е-104

-1.500

7265 6850 6850 7265

72
65

110
00

72
65

25
53

0

36530

Е-9.1 Е-9.2 Е-9.3

Е-9.4 Е-9.5

4150 4150

Е-12

Е-13

10000

60
00

27
00

46
00

27
00

4000

1 2

10860

А

Б

15
60

0

HA-1
15,0

H-9.2
45,0

H-9.1
45,0

Н-15/1

А

А

6000

30
00

1-ЩР-1-ИБП

1-ЩСУ 1-1-ЩСН 1-ЩПЭСПЗ

1-ЩАО1-ЩО

1-ЩРМ
5,0 P-011B

37,0

P-011А
37,0

C-101
22,0

Н-15.2
5,5
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5,5 H-9.3
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H-9.4
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НС-1.8
5,5

НС-1.7
5,5

НС-1.6
5,5

НС-1.5
5,5

НС-1.2
5,5

НС-1.4
5,5

НС-1.3
5,5

НС-1.1
5,5

1-ЩСУ

НД-15
5,5

/
/

/
/

ШВВ3-ПАЗ

ШВВ3-РСУ

1-АД
6,5

Е-104
70,0 /

/

/

/ /

/

/ /

/
/

/

ЛМ-101
11,0
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ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

План прокладки наружных сетей освещения

П 11

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

План прокладки наружных сетей освещения (начало)

План прокладки наружных сетей освещения (окончание)

Продолжение траcсы см. План прокладки
наружных сетей освещения (окончание)

Продолжение трассы см. План прокладки
наружных сетей освещения (начало)

I

I

Продолжение трассы см. План прокладки
наружных сетей освещения (начало)

1-ЩО1-ЩАО

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля в лотке

 - прокладка кабеля аварийного освещения

В лотке по проектируемой эстакаде

Продолжение трассы см.
Лист 5

Гр1а

Гр1н

Экспликация зданий и сооружений

Номер на
плане Наименование Класс пожароопасности

по ПУЭ
Разряд

зрительных работ

1 Отделение приема этилена I-й и II-й очередей В-Iг VIIIб

1.1 Площадка слива этилена из автотранспорта В-Iг VIIIб

1.2 Узел системы слива из автотранспорта В-Iг VIIIб

2 Отделение приема винилацетата I-й и II-й очередей В-Iг VIIIб

2.1 Площадка слива винилацетата из автотранспорта В-Iг VIIIб

2.2 Насосная слива винилацетата из автотранспорта В-Iг VIIIб

2.3 Насосная слива винилацетата из ж/д транспорта В-Iг VIIIб

2.4 Площадка слива винилацетата из ж/д транспорта В-Iг VIIIб

3 Отделение приема едкого натра I-й и II-й очередей VIIIб

3.1 Площадка слива едкого натра из автоцистерны VIIIб

3.2 Насосная слива едкого натра из автоцистерны VIIIв

19 Электрощитовая
Гр9н

Гр9а

Гр11а
Гр10а
Гр9а

Гр8а
Гр7а
Гр6а

Гр5а
Гр4а
Гр3а

Гр2а
Гр1а

Продолжение трассы см.
Лист 13

Продолжение
трасcы см. Лист 8

Гр4а Гр4н

Гр11н
Гр10н
Гр9н

Гр8н
Гр7н
Гр6н

Гр5н
Гр4н
Гр3н

Гр2н
Гр1н

Гр11а
Гр10а
Гр9а

Гр8а
Гр7а
Гр6а

Гр5а
Гр4а
Гр3а

Гр2а
Гр1а

Гр11н
Гр10н
Гр9н

Гр8н
Гр7н
Гр6н

Гр5н
Гр4н
Гр3н

Гр2н
Гр1н

Продолжение трассы см.
Лист 7

Продолжение трассы см.
Лист 6

Гр2а

Гр2н

Гр3а
Гр3н

Продолжение трассы см.
Лист 9

Гр5а
Гр5н

Продолжение
трассы см.
Лист 10

Гр6а
Гр6н

Продолжение
трассы см.
Лист 11

Продолжение
трассы см.
Лист 12

Гр7н Гр7а

Гр8н

Гр8а

Продолжение
трассы см.
Лист 15Гр11а

Гр11н

Продолжение
трассы см.
Лист 14

Гр10а

Гр10н

Гр11а
Гр10а
Гр8а

Гр7а
Гр6а
Гр5а

Гр4а
Гр3а
Гр2а

Гр1а

Гр11н
Гр10н
Гр8н

Гр7н
Гр6н
Гр5н

Гр4н
Гр3н
Гр2н

Гр1н

Гр5а
Гр3а

Гр2а
Гр1а

Гр5н
Гр3н

Гр2н
Гр1н

Гр5а
Гр3а

Гр2а
Гр1а

Гр5н
Гр3н

Гр2н
Гр1н

19
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Н. контр.
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ЛистСтадия Листов
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30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Узел приема и выдачи этилена.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 12

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

1 2 3 4 5 6 7 8

А

Б

0,000

0,000

12-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

Продолжение трассы см.
Лист 4

75 лк

Гр1а

Гр1н

6200 5000 5000 3100 2800 3800 3800

25
60

0

А

А

А

А

А

А

А

А

А
А

А А

А

А

13-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

13-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

75 лк

75 лк

75 лк

75 лк

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

1

АН

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

1

Наименование

Узел приема и выдачи этилена 

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K
Ex на трубостойке 38
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Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Площадка слива этилена из автотранспорта. Отм. +3,000.
План расположения электрооборудования и прокладки сетей

освещения

П 13

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

3-
AC

OR
N 

LE
D 

20
 D

15
0 

50
00

K 
Ex

 2
2 2,5

А

1 2 3 4

Б

+3,000

460016604600

15
60

0

75 лк

А

Продолжение трассы см.
Лист 4

Гр2а
Гр2н

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

1.1

АН

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

1.1

Наименование

Площадка слива этилена из автотранспорта

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 20 D150 5000K
Ex на трубостойке 3
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30.01.23
30.01.23

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Система слива из автотранспорта. Отм. 0,000. План
расположения электрооборудования и прокладки сетей

освещения

П 14

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

Продолжение
трассы см.
Лист 4

Гр3а

Гр3н

5300

78
00

0,000А

А

75 лк

4-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

1.2

АН

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

1.2

Наименование

Система слива из автотранспорта

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K
Ex на трубостойке 4
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Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3х4

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Узел приема винилацетата.
Отм. 0,000, +6,000. План расположения

электрооборудования и прокладки сетей освещения

П 15

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

75 лк

75 лк

75 лк

75 лк

План на отм. +6,000
План на отм. +0,000

А

1 2 3 4 5

Б

В

Г

+1,200

+1,200

+1,200

+9,000

+9,000

+6,000

+1,200

0,000

0,000

0,000

А

1 2 3 4 5

Б

В

Г

0,000

+3,000

+1,200

0,000

0,000

+1,200

+1,200

+1,200

75 лк

75 лк

75 лк

75 лк

75 лк75 лк

75 лк

75 лк

Продолжение
трасcы см. Лист 4

Гр4н

Гр4а

Гр4н
на отм. +6,000

Гр4а
на отм. +6,000

Гр4н
на отм. +1,200

Гр4а
на отм. +1,200

Гр2а

Гр2н

8-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

8-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

4-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

2-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

4-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

7-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

6-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

2-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

1-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

1-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

2-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

2-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

8-ACORN LED 30 D120 5000K Ex 302,5

А А А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А
А

А

А

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

2-ACORN LED 30 D150 5000K Ex 302,5

2

АН

2

АН

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

2

Наименование

Узел приема винилацетата

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K
Ex на трубостойке 56
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30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Площадка слива винилацетата из автотранспорта.
Отм. +3,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 16

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

3-
AC

OR
N 

LE
D 

20
 D

15
0 

50
00

K 
Ex

 2
2 2,5

А

1 2 3 4

Б

+3,000

460016604600

15
60

0

75 лк

А

Продолжение трассы см.
Лист 4

Гр5а
Гр5н

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

2.1

АН

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

2.1

Наименование

Площадка слива винилацетата из автотранспорта

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 20 D150 5000K
Ex на трубостойке 3

1

1

1
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Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Насосная слива винилацетата из автотранспорта.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 17

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

2-SLICK.PRS ECO LED 60 Ex 5000K 59_

А

1 2

Б

0,000 80
00

5000

75 лк

А

Продолжение
трассы см.
Лист 4

Гр6а
Гр6н

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

А

1-STAR LED 12W 840 SL 122,5

2.2

АН

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

2.2

Наименование

Насосная слива винилацетата из автотранспорта

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 60 Ex
5000K на перекрытии 2

2 Установка светильника STAR LED 12W 840 SL
на стене (сендвич панель) 1

3 Типовой
Установка двухполюсного кулачкового
переключателя на стене 1

4 Типовой Установка включателя одноклавишного
на стене 1

1

1

2 34
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Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Насосная слива винилацетата из ж/д транспорта.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 18

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

А

1 2

Б

0,000

50
00

8000

75 лк

Продолжение
трассы см.
Лист 4

Гр7н
Гр7а

А

2-SLICK.PRS ECO LED 60 Ex 5000K 59_

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

А

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

2.3

Наименование

Насосная слива винилацетата из ж. -д. транспорта

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 60 Ex
5000K на перекрытии 2

2 Установка светильника STAR LED 12W 840 SL
на стене (сендвич панель) 1

3 Типовой
Установка двухполюсного кулачкового
переключателя на стене 1

4 Типовой Установка включателя одноклавишного
на стене 1

2.3

1-S
TA

R 
LE

D 
12W

 8
40

 S
L 

12 2,5

1 1

2

3

4

АН



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А4х3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Площадка слива винилацетата из ж/д транспорта.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 19

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

А

1 2 3 4

Б

В

Г

0,000

+4,000

+4,000

+4,000

6000 6000 6000

17
00

56
00

17
00

4-ACORN LED 20 D150 5000K Ex 222,5 75 лк

75 лк

75 лк

Продолжение
трассы см.
Лист 4

Гр8н

Гр8а

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

4-ACORN LED 20 D150 5000K Ex 222,5

2-ACORN LED 20 D150 5000K Ex 302,5

АА

А А 2.4

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 20 D150 5000K
Ex на трубостойке 10

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

2.4

Наименование

Площадка слива винилацетата из ж. -д. транспорта

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

1

1

1

1

1

АН



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Узел приема едкого натра.
 Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 20

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

А

1 2

Б

В

Г

+10,000

+3,500
+1,100 0,000

0,000

10000

27
00

46
00

27
00

75 лк 75 лк

75 лк

75 лк

6-ACORN LED 30 D150 5000K 302,5

Продолжение
трасcы см. лист 4

Гр9н

Гр9а

А

А

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 30 D150 5000K
на трубостойке 6

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

3

Наименование

Узел приема едкого натра

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

11

1

11

1

3 ДН



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Площадка слива едкого натра из автоцистерны.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и

прокладки сетей освещения

П 21

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного резервного освещенияА

Продолжение
трассы см.

лист 4

Гр10а

Гр10н

А

1 2

Б

15
60

0

4600

А А

75 лк

6-
AC

OR
N 

LE
D 

30
 D

15
0 

50
00

K 
30 2,5

75 лк

3.1

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

3.1

Наименование

Площадка слива едкого натра из автоцистерны

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

1

1

1

ДН

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1
Установка светильника ACORN LED 30 D150 5000K
на трубостойке 6



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.4
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Насосная едкого натра.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования

и прокладки сетей освещения

П 22

Никишина
Радовский
Квашнина

Юренков
Касьянов

Обозначение светильников на плане

мощность светильников

Высота подвеса относительно уровня пола, м
(переменная отметка, уточняется при монтаже)

Количество светильников

Тип светильников
1-ACORN LED 40 D150 5000K 402,5

Условные обозначения
 - прокладка кабеля рабочего освещения
открыто в трубе

 - светильник рабочего освещения

Гр11н

А

1 2

Б

60
00

4000

0,000

75 лк

Продолжение
трассы см.

лист 4

2-ARCTIC.OPL ECO LED 1200TH 5000K 342,5

Гр11а

А

А

1-STAR LED 12W 840 SL 123,0

3.2

Номер 
Узла на 
плане

Площадка цеха производства РПП

3.2

Наименование

Насосная едкого натра

Примечание

I этап стр-ва

Экспликация сооружений на ГП

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 Установка светильника ARCTIC.OPL ECO LED 1200TH
5000K на стене (сендвич панель) 2

2 Установка светильника STAR LED 12W 840 SL
на стене (сендвич панель) 1

3 Типовой
Установка двухполюсного кулачкового
переключателя на стене 1

4 Типовой Установка включателя одноклавишного
на стене 1

1

1

2

3

4

В
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